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REI 120

IDRANTE SU  NASPO  DN 45 A PARETE (CON FLESSIBILE E LANCIA)

Fc

Fs FILTRO A PROVA DI FUMO IN SOVRAPPRESSIONE 0,30 mbar

FILTRO A PROVA DI FUMO CON CANALE DI VENTILAZIONE SFOCIANTE IN COPERTURA

ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA

EVACUATORI DI FUMO E CALORE

ASCENSORE A PROVA DI FUMO

ATTACCO PER AUTOPOMPA

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

PORTA RESISTENTE AL FUOCO PER 120 MINUTI

USCITE DI EMERGENZA

LUCI DI SICUREZZA - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

SISTEMI DI SEGNALAZIONI IMPIANTI DI ALLARME

RILEVATORE DI FUMO

MURI TAGLUAFUOCO REI 60 ( COMPARTIMENTAZIONE )

Percorso di uscita in basso

Percorso di uscita orizontale

ACCESSIBILITA' AUTOSCALA VV.F

T RILEVATORE TERMOVELOCIMETRO

Percorso di uscita in alto

ESTINTORE PORTATILE A POLVEREE
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TUBO FLESSIBILE
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01.02 PIANTA  PIANO  PRIMO
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01.03 PIANTA  PIANO  SEMINTERRATO

01.04 PLANIMETRIA


